
M

M

M

2 bar

4 bar

Kondensat
behälter

Max. RG‐Volumenstrom: 
11.580 m³/h i.N.f.

bei max. 200°C 

PC

PC PC

M

4 bar Sammelschiene 2 bar  Sammelschiene

K3

ZAK_Schema MLHW Anschluss an die RGR K3 
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INDEX NAME TITEL / ÄNDERUNG

Kreuz erstellt
Anpassung Absperrklappen

DATUM

30.06.2023

13.09.2023

Primärluft

Primärluft

Brennstoff

FIR

TIR

LukoHeiko 
Fernwärme

Heiko 
Fernwärme

Rezi‐Gas

SpW K1

SpWBeh
K3

M

M

MLHW

VDK GWF SCR

RG‐Kühler

SgZ Kamin

Sperrluft

Frischluft für Vorbelüftung, 
sonst mech. ZUSperrluft

Kreuz

Kühlwasser
Rost‐ und 
Flugasche

Bestandsanlage

Bestandsanlage

MLHW neu


