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11MKA23
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%
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11MKA10
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA22
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA21
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA20
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA19
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA18
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA17
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA04
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cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA03
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cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA02
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cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA01
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cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA08
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cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA07
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cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA06
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cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%
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15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA12
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cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA11
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cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA10
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA09
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cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA16
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA15
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA14
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%

11MKA13
P=4.5 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
50 Hz
X"d=15%
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MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR / Mittelspannung Schaltanlagen, 15 kV, 50 Hz, 3PH, 25 kA (1s)00BBA10
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MV SWITCHGEAR 15 kV, 50 Hz, 3PH, 25 kA (1s)00BBA20
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M

11BFT11
3150 kVA

AN
15 ± 2x2.5%

/0,42 kV
Dyn11, NLTC

3150 kVA
AN

15 ± 2x2.5%
/0,42 kV

Dyn11, NLTC
Uk=9%
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11BFT12
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Uk=9%
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ACB
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00BAT10
YNd11d11

180 MVA / 105 MVA / 75 MVA
110 kV ± 8x1.25% / 15.7 kV / 15.7 kV

Uz(I°-II°)=13%, Uz(II°-II°)=18%
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X"d=15%
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P=3.4 MW
cosj=0.80
15 kV ± 10%
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X"d=15%
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Urea Package Local Panel
(Normal Supply) /

Harnstoff-Paket lokales Panel
(Normale Versorgung)

Building Services Local Panel
(Normal Supply) /

Gebäudedienstleistungen lokales
Panel (Normale Versorgung)

GT Engine Set Auxiliaries
(Normal Supply) /

GT-Motorensatz Nebenaggregat
(Normale Versorgung)

Urea Package Local Panel
(Emergency Supply) /

Harnstoff-Paket lokales Panel
(Notfall Versorgung)

M

3

3

3

M

M

00BRA11

00BTL11

M

00BRA12

00BTL12

00BRU11 00BRU12

00BUA11 220 VDC 220 VDC 00BUA11

00BTA11 00BTA12

400/230  VAC 400/230  VAC

00BME10

00BFA11 400 VAC, 50 Hz, 3PH+N+PE, 63 kA (1s) 00BFA12 400 VAC, 50 Hz, 3PH+N+PE, 63 kA (1s)

3

3

3PH, 50 Hz, 110 kV, 1200 A

O
H

L

3

3

1

3

GT Engine Set Auxiliaries
(Emergency Supply) /

GT-Motorensatz Nebenaggregat
(Notfall Versorgung)

Building Services Local Panel
(Emergency Supply) /

Gebäudedienstleistungen lokales
Panel (Notfall Versorgung)

M
3 ~

G
3 ~

MOTOR / Motor

GENERATOR / Generator

CIRCUIT BREAKER
(WITHDRAWABLE)
Leistungsschalter (ausfahrbar)

CIRCUIT BREAKER WITH
CONTACTOR (WITHDRAWABLE)
/ Leitungsschutzschalter mit Schütz
(ausfahrbar)

POWER CONVERTER
(GENERAL) / Stromrichter
(allgemein)

FUSE / Sicherung

CURRENT TRANSFORMER /
Stromwandler

TWO-WINDING
TRANSFORMER /
Zweiwickler-Transformator

CABLE END / Kabelende

INDUCTOR / Induktor

CAPACITOR /
Kondensator

BATTERY /
Batterie

EARTHING / Erdung

DISCONNECTOR /
Lasttrennschalter

RESISTOR / Widerstand

VOLTAGE TRANSFORMER /
Spannungswandler

STATIC SWITCH /
Statischer Schalter

STAR WINDING / Sternförmige Wicklung

STAR WINDING WITH NEUTRAL
CONNECTION / Sternförmige Wicklung
mit Nullleiteranschluss

DELTA WINDING /
Dreieckige Wicklung

PUMP (GENERAL) /
Pumpe (allgemein)

COMPRESSOR (GENERAL) /
Kompressor (allgemein)

CIRCUIT BREAKER
(MOTORIZED) /
Stromkreisunterbrecher
(motorisiert)

M

AUTOMATIC TRANSFER SYSTEM /
Automatisches UmschaltsystemATS

THREE-WINDING
TRANSFORMER /
Dreiwickler-Transformator

POWER CONVERTER
(SOFT STARTER) /
Stromrichter (Sanftanlasser)

EARTHING
SWITCH / Erdungsschalter

EQUIPMENT - ASSEMBLY
BOUNDARY (GENERAL) /
Ausrüstung - Baugruppe (allgemein)

SURGE ARRESTER /
Überspannungsableiter

BUSHING / Buchse

LEGEND / LEGENDE

AC Alternate Current / Wechselstrom
ACB Air Circuit Breaker / Luft-Schutzschalter
AN Air Natural / Natürliche Kühlmethode
DC Direct Current / Gleichstrom
EG Emergency Generator / Notstromaggregat
GT Gas Turbine / Gasturbine
HVO Hydrotreated Vegetable Oil / Hydrobehandeltes Pflanzenöl
LV Low Voltage / Niederspannung
MV Medium Voltage / Mittelspannung
NLTC No Load Tap Changer / Stufenschalter ohne Last
OHL Overhead Line / Freileitung
OLTC On Load Tap Changer / Stufenschalter bei Last
ONAF Oil Natural Air Forced (cooling method) / Öl-Naturluft-gezwungen (Kühlmethode)
ONAN Oil Natural Air Natural (cooling method) / Öl-Luft-Kühlung (natürliche Kühlung)
UPS Uninterruptible Power Supply / Unterbrechungsfreie Stromversorgung
VCB Vacuum Circuit Breaker / Vakuum-Schutzschalter

ACRONYMS / AKRONYME

1) MV Cables are preliminary based on system architecture and estimated ratings, and need to
be confirmed in further design stage / Mittelspannungskabel sind vorläufige Angaben, die auf
der Systemarchitektur und den geschätzten Nennwerten basieren und in der weiteren 
Planungsphase bestätigt werden müssen

2) Low voltage consumers (Normal supply, Emergency Diesel, DC & UPS) need to be defined /
Die Niederspannungsverbraucher (Normalversorgung, Notstromdiesel, Gleichstrom und USV)
müssen noch definiert werden

3) Rating of MV/LV transformers is to be confirmed based on the above note / Die Bemessung
der Mittel- und Niederspannungstransformatoren ist auf der Grundlage der obigen 
Anmerkung zu bestätigen.

4) Protection and metering CT/VTs are to be confirmed in further design stage / Die Schutz- und
Messwandler sind in der weiteren Planungsphase zu bestätigen.

5) Emergency Generator fuel is assumed to be Diesel or HVO / Als Brennstoff für das 
Notstromaggregat wird Diesel oder HVO angenomme.

NOTES / ANMERKUNGEN
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